




3．主構成材料の仕様：

主構成材料の仕様を表2及び配管の仕様を表3 に示す。

表2 主構成材料の仕様

項 目 仕 様

材料 セメントモルタル

組成
普通ポルトランドセメント 25 

砂 75
充てん材① （質量％）

（日本建築学会建築工事標準仕様書JASS15左官工事に準拠）

使用箇所 壁と配管又は鋼製スリ ーブと配管との隙間

（使用量） （壁厚方向75mm以上密に充てん）

材料
仕様：あり又はなし

セメントモルタル

組成
普通ポルトランドセメント 25 

充てん材② 砂 75
（質量％）

（日本建築学会建築工事標準仕様書JASS15左官工事に準拠）

使用箇所 壁と鋼製スリ ープとの隙間

（使用量） （壁厚方向75mm以上密に充てん）

表3 配管の仕様

項 目 仕 様

材料
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管
（ただし外径及び厚さはJIS K 6741に規定する寸法）

組成
配管

（質量％）

寸法
外径：(/) 216mm以下

厚さ：11.0mm以下
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